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Պատվիրատու՝  ««ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝

Նախագծեց ՝   «ԷԿՈՎԻԼ» ՍՊԸ

Տնօրեն՝ Վ․ Հովսեփյան

Տեխնիկական տնօրեն՝ Կ․ Ներսիսյան

Գլխավոր ինժեներ Հ. Ավագյան

110 ԿՎ ԼԱՐՄԱՆ ՕԳ-Ի, 6300/110/08-08 ԿՎԱ ՀԶՈՐՈՒԹՅԱՆ Ե/Կ-Ի
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
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²Ýí³ÝáõÙÁNN Â»ñÃ Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

110/0.8-0.8կՎ եկ-ի հողանցման համակարգ: Մասնագիր

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ: ´³ó³ïñ³·Çñ

¾É»Ïïñ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ù³ë

 Þ³ÝÃ³å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ:  Ð³ï³Ï³·ÇÍ

«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային ֆոտոէլեկտրոկայանի110/0.8-0.8կՎ
ԵԿ-ը սնող 110կՎ ՕԳ-ի ճյուղավորման հանգույց

110/0.8-0.8կՎ ԵԿ-ի էլեկտրական միացումների գլխավոր սխեմա

110/0,8-0,8Ïì ºÎ:  Ð³ï³Ï³·ÇÍ Ø1:100
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²ñï³ùÇÝ Éáõë³íáñáõÃÛáõÝ
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«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային ֆոտոէլեկտրոկայանի ԵԿ-ի
տեղակայման  հատակագիծ

110/0.8-0.8կՎ ԵԿ-ի տեղադրման նյութերի մասնագիր

110/0.8-0.8 կՎ եկ-ի հողանցման  հողային աշխատանքներ և
նյութերի մասնագիր
110Ïì ³Ýç³ïÇãÇ ³íïáÙ³ï Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ëË»Ù³
àõÅ³ÛÇÝ ïñ-Ç å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, Ï³é³í³ñÙ³Ý,
³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ëË»Ù³

Մեկուսիչների ձգող շարան 11хПС-70Е
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110/0.8-0.8կՎ եկ-ի տեղադրման նյութերի մասնագիր

110/0,8-0,8Ïì ºÎ: Îïñí³Íù  Ø1:100
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ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ
Սույն նախագիծը կատարված է ըստ ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի կողմից

տրված լիցենզիայի և «Հայաստանի Էլեկտրական Ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից տրված էլեկտրական ցանցին միացման
պատվերի հիման վրա:

Սույն կայանը տեղակայված է ստորև նշված հասցեով, կադաստրային ծածկագիր  10-039-0307-0088:
«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ-ին պատկանող 5 ՄՎտ արևային ֆոտովոլտային կայանի էլեկտրամատակարարման

նպատակով նախագծով նախատեսվում է կառուցել 6.3 ՄՎԱ հզորության 110/0.8-0.8 կՎ լարման ենթակայան։
Նոր կառուցվող ենթակայանի 110կՎ լարման կողմում էլեկտրական սխեման ընտրված է №110-3H «բլոկ

(գիծ-տրանսֆորմատոր) անջատիչով»։
110կՎ ԲԲՍ-ում նախատեսվում է տեղադրել հետևյալ սարքավորումները՝
1. Էլեգազային անջատիչ

2. Եռաբևեռ բաժանիչ մեկ հողանցման դանակով

3. Հոսանքի տրանսֆորմատոր

4. Լարման տրանսֆորմատոր

5. Գերլարման սահմանափակիչ

Սույն լրակազմի ծավալի մեջ մտնում են 110 կՎ տրանսֆորմատորային ենթակայանը ԵԿ-ի հողանցման
համակարգերը:

Համաձայն տեխնիկական պայմանների,  Այն ներառում է Վայոց ձոր մարզ Վայք համայնք Սարավան գյուղում
կառուցվող 5.05 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային էլեկտրակայանը «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր»
ՓԲԸ-ին միացնելու համար նախատեսվում է կառուցել 1x6300 կՎԱ հզորությամբ 110/0.8-0.8 կՎ լարման
տրանսֆորմատորային ենթակայան: Ենթակայանի սնումն իրականացվում է «Սիսական» 110կՎ օդային գծի խարսխային
հենարանից ներանցումով, ճյուղավորման սխեմայով, դեպի ԵԿ-ի 110 կՎ լարման մուտքային պորտալը: Արևային կայանը
տեղակայված է ծովի մակարդակից 2018մ բարձրության վրա և նախագծով նախատեսված է ըստ հետևյալ կլիմայական
պայմանների.

-քամի` 36մ/վ, սառցակեղև` 20մմ, օդի ջերմաստիճան -20-ից +30:
«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» Արևային Էլեկտրակայանի 110/0.8-0.8 կՎ լարման ԵԿ-ի միացումը ՀՀ էներգահամակարգին

աշխատանքային նախագիծը կատարված է համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի:
Սույն նախագծի կազմության մեջ մտնում է «ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային Էլեկտրակայանին կից ԵԿ 0.8-0.8/110 կՎ

ենթակայանը և «Սիսական» 110կՎ ՕԳ-ի մուտքը AC-70/11 մակնիշի հաղորդալարով նախագծային աշխատանքը:
Օդային գծի երկարությունը 384մ է, որի կառուցման համար նախատեսվում են  երկու հատ У110-3+5 տիպի հենարաններ:

«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային Էլեկտրակայանում տեղակայված ընդհանուր հզորությունը կազմում է 5.05  ՄՎտ:
«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» ԵԿ-ի 110կՎ ԲԲՍ-ում նախատեսվում է տեղադրել 110/0.8-0.8 կՎ լարման եռաֆազ երկփաթույթ

ճեղքված  ցածր լարման փաթույթներով S-A-6300/115 մակնիշի ուժային տրանսֆորմատոր:
 110 կՎ  ԲԲՍ-ի դողային համակարգի շղթան հավաքվում է AC-70/11 հաղորդալարերով:
0.8կՎ լարման կողմում տեղադրվում են ցածր լարման լրակազմ բաշխիչ սարքավորումներ 2500Ա նոմրնալ

հոսանքով երկու հատ մուտքային օդային ավտոմատ անջատիչներով: 0.8 կՎ լարման դողային համակարգի շղթան
հավաքվում է  ալյումինե դողերով:

Ենթակայանի սարքավորումներն արտաքին գերլարումներից պաշտպանելու համար 110 և 0.8 կՎ ներանցիչների
վրա տեղադրվում են գերլարման սահմնափակիչներ:

ԵԿ-ի հողանցման համար նրա շուրջը նախատեսվում է ստեղծել հողանցման եզրագիծ, որին ոչ պակաս, քան
երկու կետում պետք է միացնել ենթակայանի սարքավորումների մետաղական իրանները: Հողակցման եզրագիծն
իրականացվում է 4x40 շերտապողպատից (հորիզոնական հողանցիչ) և 2.5 մ երկարությամբ 50x50x5մմ անկյունային
պողպատից (ուղղահայաց էլեկտրոդ): Համաձայն ԷՍՆԸՊ ՏԿ-ի VI գլխի 33-րդ կետի ենթակայանի հողակցման սարքի
դիմադրությունը տարվա ցանկացած եղանակին չպետք է գերազանցի 0.5 Օհմ-ից: Հողանցման կոնտուրի մոնտաժումից
հետո անհրաժեշտ է ստուգել հողանցման սարքավորման դիմադրությունը: Չբավարարելու դեպքում ավելացնել
էլեկտրդների քանակը նորմային հասցնելու համար: Բոլոր սարքավորումների լարման տակ չգտնվող մետաղական
կոնստրուկցիաները նախագծով նախատեսված է հողանցել:

Էլեկտրակայանի սեփական կարիքների սնման համար տեղադրվում է 0.8/0.4կՎ 25կՎԱ հզորության ուժային
տրանսֆորմատոր: Տրանսֆորմատորի սնումը իրականացվում է ուժային տրանսֆորմատորի 0.8կՎ մուտքերից:
Սեփական կարիքների վահանից սնվում են կայանին կից ենթակայանի և կայանի ղեկավարման, պաշտպանության ողջ
օպերատիվ շղթաները, համալիրի լուսավորությունը և ջեռուցման համակարգը: Ենթակայանի արտաքին
լուսավորությունը նախատեսված է ԼԵԴ լամպերով լուսարձակներով:

Էլեկտրաեներգիայի կոմերցիոն հաշվարկի համար 110կՎ լարման կողմում առանձին արկղի մեջ նախատեսվում է
տեղադրել երկկողմ հաշվարկ իրականացնող էլեկտրաէներգիայի հաշվառքի էլեկտրոնային սարք:

Բոլոր էլեկտրամոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն ПУЭ-ի, СНиП 3.05.06-85 և СН 102-76
պահանջների:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ
´³ó³ïñ³·Çñ

Էլեկտրատեխնիկական մաս
ԹերթՓուլ Թերթեր
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«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ «ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային ֆոտոէլեկտրոկայանի  110կՎ էլեկտրամատակարարում

Փոփ Անուն

Նախագծեց Վ. ՉՕԼԱԳԵԱՆ

Կ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Ստորագ.

Նախագծող Լ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՏՏ

Հ. ԱՎԱԳՅԱՆԳԻ

1

ºÎ-17

ºÎ-18
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ºÎ-13

Տեխնիկական պայման

Ð³ßíÇãÝ»ñÇ ÙÇ³óÙ³Ý  ëË»Ù³

Մեկուսիչների պահող շարան 10хПС-70Е

àÆÞ²¸ðàôÂÚàôÜ
²è²Üò Þ²Ð²¶ð¶Æè Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ ÜºðÎ²Ú²òàôòÆâÜºðÆ

ÜºðÎ²ÚàôÂÚ²Ü ÐàÔ²ÚÆÜ ²ÞÊ²î²ÜøÜºð âêÎêºÈ
  Ü³Ë³·ÇÍÁ Ï³ï³ñ³Í ¿ ·áñÍáÕ ÝáñÙ»ñÇÝ ¨ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ

Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý  å³ÛÃáõÝ³ ¨
Ññ¹»Ñ³íï³Ý· ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, »Ã» å³Ñå³ÝáõÙ »Ý Ý³Ë³·ÍÙ³Ý µáÉáñ

å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ
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Շանթարգելի տեղադրում

Ելնելով նոր տեխնիկական լուծումներից, նախագծում կատարվել է փոփոխություններ` ենթակայանի արտաքին
լուսավորման համար 50 Վտ հզորությամբ լուսատուներ են նախատեսվում ցանկապատի հենասյունների վրա և
նախագծից դուրս են բերվել С 50 շանթապաշտպան ճոպանի ձգող շարանի ամրացման մանրամասները և
ծավալները:



Էլեկտրատեխնիկական մաս
Թերթվերանայում Թերթեր

10
Անուն Թվակ.
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110ԿՎ «ՍՈԼԱՐ ՖԱՐՄ» ՍՊԸ ԵՆԹԱԿԱՅԱՆ 2025

Մասշտաբ

Վ. ՉՕԼԱԳԵԱՆ

Կ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Ստորագ.

«ԲԱՅԱԶԵՏ ՍԱՆԷՆԵՐՋԻ»  արևային կայանի տարածքի
10կՎ լարման էլեկտրամատակարարում

Նախագծող Լ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՏՏ

Հ. ԱՎԱԳՅԱՆԳԻ

3

Ուղեգծի հատակագիծ
Google-earth ծրագրից

Նոր կառուցվող110/0.8-0.8կՎ ենթակայան

Նոր կառուցվող 110կՎ ուղեգիծ
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110/0.8-0.8կՎ Ե/կ, 6300կՎԱ

10-039-0307-0078

10-039-0307-0004

10-039-0307-0005

10-039-0307-0006
N1'

Ճյուղավորման կետ
Գոյություն ունեցող

110կՎ ՕԳ-ի հենարան

§Սիսական¦ 110կՎ ՕԳ

0.8Ïì
 ö

´
ê

110Ïì ´´ê

У110-3+5

21մ

33մ
330մ

1Y110-3+5
2

Նոր կառուցվող
110կՎ ՕԳ-ի միաշղթա հենարան

«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային
ֆոտոէլեկտրոկայանի ԵԿ-ի
տեղակայման  հատակագիծ

Էլեկտրատեխնիկական մաս
ԹերթՓուլ Թերթեր

18
Թվակ.
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«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ «ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային ֆոտոէլեկտրոկայանի  110կՎ էլեկտրամատակարարում

Փոփ Անուն

Նախագծեց Վ. ՉՕԼԱԳԵԱՆ

Կ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Ստորագ.

Նախագծող Լ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՏՏ

Հ. ԱՎԱԳՅԱՆԳԻ

3



«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային
ֆոտոէլեկտրոկայանի ԵԿ-ի
տեղակայման  հատակագիծ

Էլեկտրատեխնիկական մաս
ԹերթՓուլ Թերթեր
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«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ «ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային ֆոտոէլեկտրոկայանի  110կՎ էլեկտրամատակարարում

Փոփ Անուն

Նախագծեց Վ. ՉՕԼԱԳԵԱՆ

Կ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Ստորագ.
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ՏՏ

Հ. ԱՎԱԳՅԱՆԳԻ
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«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային ֆոտոէլեկտրոկայանի  տեղակայման  հատակագիծ

110/0.8-0.8կՎ
 Ե
/կ, 6600կՎ

Ա

0.8Ïì ö´ê

110Ïì
 ´

´
ê

21մ



0.8Ïì բçÇçÝ»ñ

0.8Ïì ¹áÕ»ñ

6300Ïì²

110/0.8-0.8Ïì

§Սիսական¦ 110ԿՎ ՕԳ

ú¶ 110Ïì ×ÛáõÕ³íáñáõÙ
110կՎ ՕԳ

AC-70/11
È=384մú¶ 110Ïì § Սիսական¦

0.
8Ï

ì
 ´

ê

0.8Ïì  գերլարման
սահմանափակիչ

110/0.8-0.8 Ïì ïñանսֆորմատáñ

110Ïì  å³ñåÇã

110Ïì  Ðոսանքի տրանսֆորմատոր

110Ïì էլեգազային անջատիչ

100/5²

S-A-6300/115 

Եռաբևեռ  µ³Å³ÝÇã  110Ïì մեկ
ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ¹³Ý³Ïáí

110/ 3 /0.1/ 3 /0.1Ïì

110Ïì  Èարման տրանսֆորմատոր

110/0.8-0.8կՎ ԵԿ-ի էլեկտրական
միացումների գլխավոր սխեմա

Էլեկտրատեխնիկական մաս
ԹերթՓուլ Թերթեր

18
Թվակ.
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«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ «ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային ֆոտոէլեկտրոկայանի  110կՎ էլեկտրամատակարարում

Փոփ Անուն

Նախագծեց Վ. ՉՕԼԱԳԵԱՆ

Կ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Ստորագ.
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Հ. ԱՎԱԳՅԱՆԳԻ

4

110/0.8-0.8ԿՎ Ե/Կ-Ի ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՍԽԵՄԱ

QS1
2500Ա

L1,L2,L3 ´ê 0.8 Ïì

QF3
250Ա

QF4
250Ա

QF5
250Ա

QF6
250Ա

QF7
250Ա

QF8
250Ա

QF9
250Ա

QF10
250Ա

QF12
250Ա

QF11
250Ա

QF13
250Ա

QF14
250Ա

QF15
250Ա

QF16
250Ա

QF17
250Ա

QF18
250Ա

QF19
250Ա

QF20
250Ա

QF21
250Ա

QF22
250Ա

0.8կՎ 0.8կՎАД31Т 2x(120х10 մմ2)АД31Т 2x(120х10 մմ2)

´ê 0.8Ïì

АД31Т 2х(120х10 մմ2) АД31Т 2х(120х10 մմ2)

QS2
2500Ա

L1,L2,L3´ê 0.8 Ïì

0.8 կՎ փոխակերպիչներ

ÒÑ-25/0.8
25Ïì²,
0.8/0.4Ïì

QF23
50Ա

ՍԿՏ

РВС-35+РВС-15

ЗОН-110М

Տ-2

0.8Ïì  Ðî

0.8Ïì ¹áÕ»ñ

Ներանցման
անջատիչ

  Èî

Ðî

Տ-1

Բ-1



110/0,8-0,8Ïì ºÎ
 Ð³ï³Ï³·ÇÍ Ø1:100

Էլեկտրատեխնիկական մաս
ԹերթՓուլ Թերթեր

18
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ՏՏ

Հ. ԱՎԱԳՅԱՆԳԻ

5

ºÎ 110/0.8-0.8 Ïì Ð²î²Î²¶ÆÌ
Ø 1 : 100

0.8Ïì
 ö

´
ê

110Ïì ´´ê



110/0,8-0,8Ïì ºÎ
Îïñí³Íù  Ø1:100

Էլեկտրատեխնիկական մաս
ԹերթՓուլ Թերթեր
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Նախագծեց Վ. ՉՕԼԱԳԵԱՆ

Կ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Ստորագ.

Նախագծող Լ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ

ՏՏ

Հ. ԱՎԱԳՅԱՆԳԻ
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110/0.8-0.8կՎ ԵԿ-ի տեղադրման նյութերի մասնագիր

Էլեկտրատեխնիկական մաս
ԹերթՓուլ Թերթեր

18
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«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ «ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային ֆոտոէլեկտրոկայանի  110կՎ էլեկտրամատակարարում

Փոփ Անուն

Նախագծեց Վ. ՉՕԼԱԳԵԱՆ

Կ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Ստորագ.

Նախագծող Լ. ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
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Հ. ԱՎԱԳՅԱՆԳԻ
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 2

 1 1

1

1

3

3

6

24

Ø»ÏáõëÇãÝ»ñÇ Ó·³ß³ñ³Ý 12

3

Գերլարման սահմանափակիչ

110Ïì էլեգազային անջատիչ

15Ñ³ïê»ÕÙ³Ï ³å³ñ³ï³ÛÇÝ Ù³ÙÉíáÕ

12ÖÛáõÕ³íáñÙ³Ý ë»ÕÙ³Ï Ù³ÙÉáÕ ÎÀ-150-1

NN ²Ýí³ÝáõÙÁ Ì³ÝáÃáõÃ.

Éñ³Ï³½Ù

Ñ³ï

Ñ³ï

Ñ³ï

Ñ³ï

Ñ³ï

Ñ³ï

â³÷Ù³Ý
ÙÇ³íáñÁî»ë³ÏÁ ø³Ý³ÏÁ

Éñ³Ï³½Ù

Éñ³Ï³½Ù

ºé³ý³½ »ñÏ÷³ÃáõÛÃ áõÅ³ÛÇÝ
ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ

Եռաբևեռ  µ³Å³ÝÇã  110Ïì մեկ ÑáÕ³ÝóÙ³Ý
¹³Ý³Ïáí

Ðáë³ÝùÇ ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ

Գերլարման սահմանափակիչ

È³ñÙ³Ý ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñ

Ð»Ý³ñ³Ý³ÛÇÝ Ù»ÏáõëÇã ÎÍØ-10-2000

Ñ³ï

àõÕÕ³ÝÏÛáõÝ³Ó¨ Ïïñí³Íùáí ³ÉÛáõÙÇÝ»
Ñ³Õáñ¹³¹áÕ Ù 80

0.8Ïì
Ý»ñ³ÝóÇã

ÎÏÍ-0.8

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

À4À-150-2

14Ñ³ïê»ÕÙ³Ï ³å³ñ³ï³ÛÇÝ Ù³ÙÉíáÕ À2À-150-2

25Ï², 1250²

110Ïì, 630²

110Ïì, 100/5²

110/  3/0.1/  3/0.1Ïì

1

1Պարպիչ Éñ³Ï³½Ù

Éñ³Ï³½Ù

15

17

16

6Ñ³ïê»ÕÙ³Ï ³å³ñ³ï³ÛÇÝ Ù³ÙÉíáÕ À1À-150-2

6300Ïì² 110/0.8-0.8Ïì

-Ñ³ïÐ»Ý³ñ³Ý³ÛÇÝ Ù»ÏáõëÇã

250äáÕå³ï-³ÉÛáõÙÇÝ» Ñ³Õáñ¹³É³ñ ÀÑ-150/24 Ù

18

20 0.8Ïì լñ³Ï³½Ù բ³ßËÇã í³Ñ³Ý 2Éñ³Ï³½Ù

ТС-25Ïì²,
0.8/0.4Ïì

2Éñ³Ï³½Ù

1Ñ³ï

6Ñ³ïØáõïùÇ µçÇç

0.8Ïì անցումային մեկուսիչ

ê»÷³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ  µçÇç

2500²

2Ñ³ï0.8Ïì Ü»ñ³ÝóÇãÇ µçÇç 2500²

20.1

20.2

20.3

20.4

19 Ցածր լարման մեկուսիչների տեղադրման
հենարան՝  երկաթբետոնե հիմքով

Éñ³Ï³½Ù 2

110/0.8-0.8ԿՎ ԵԿ-Ի ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ÎÏÍ-110

ÇÎÍ-110Ì

ÐÂÑ-35+ÐÂÑ-15

ÈÎÑ-110-400

10xÏÑ70-Ä

ÐáÕ³ÏóÇã ÙÇ³ý³½  ÏÐÍ-11   ß³ñÅ³µ»ñáí

ÀÄ31Ò-120õ10



NN

1

²Ýí³ÝáõÙÁ

2

ø³Ý³ÏÁ
ø³ßÁ,  Ï·

ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÙÇ³íáñÇ
ÜÛáõÃÇ ï»ë³ÏÁ Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

ÐáÕ³ÏóÙ³Ý ë³ñùí³ÍùÇ Ù³ëÝ³·Çñ

ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý ÑáÕ³ÝóÇãÝ»ñ

àõÕÕ³Ñ³Û³ó ÑáÕ³ÝóÇãÝ»ñ
(¿É»Ïïñá¹ , L=3Ù)

Ñò3 40õ4

56õ56õ5

Ù

Ñ³ï 50

500 1.26

12.75

630.0

638.0

470Ù-ÑáÕáõÙ
30Ù- µ»ïáÝ

â³÷Ù³Ý
ÙÇ³íáñÁ

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ 1426.0

ØÇ³óÝáÕ ÑáÕ³ÝóÇãÝ»ñ Ñò3 25õ4 Ù 32.040 0.8

1. ²ñï³ùÇÝ ÑáÕ³ÏóÙ³Ý ë³ñùí³Íù

2. Ü»ñùÇÝ ÑáÕ³ÏóÙ³Ý ë³ñùí³Íù

ÐáñÇ½áÝ³Ï³Ý ÑáÕ³ÝóÇãÝ»ñ Ñò3 40õ4 Ù 100 1.26 1261

2

                        Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

  1. ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ë³ñùí³ÍùÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ¨ áõÕÕ³Ñ³Û³ó
ÑáÕ³ÝóÇãÝ»ñáí: àñå»ë ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ÑáÕ³ÝóÇã Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ 40õ4ÙÙ Ïïñí³ÍùÇ
ß»ñï³åáÕå³ï: àõÕÕ³Ñ³Û³ó ÑáÕ³ÝóÇãÝ»ñÁ (¾É»Ïïñá¹Ý»ñÁ) ÁÝ¹áõÝí³Í »Ý 3Ù
»ñÏ³ñáõÃÛ³Ý 56õ56õ5ÙÙ Ïïñí³ÍùÇ ³ÝÏÛáõÝ³åáÕå³ïÇó:
  2. ÐáÕ³ÝóÇãÁ ï»Õ³¹ñíáõÙ ¿ ÑáÕÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇó 0.5Ù ËáñáõÃÛ³Ý íñ³:
  3. àñå»ë µÝ³Ï³Ý ÑáÕ³ÏóÇã û·ï³·áñÍ»É ÑáÕÇ Ù»ç ï»Õ³¹ñí³Í Ù»ï³Õ³Ï³Ý
ËáÕáí³Ï³ß³ñ»ñÁ:
  4.àñå»ë ÑáÕ³ÝóÙ³Ý ë³ñùí³ÍùÇÝ ÙÇ³óÝáÕ ÑáÕ³ÝóÇãÝ»ñ û·ï³·áñÍ»É Ù³ÉáõË³ÛÇÝ
³ÝóáõÕáõ »½ñ³ÏáÕ»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÙÇç³¹Çñ Ù³ë»ñÁ:
  5. ÐáÕ³ÝóÙ³Ý ë³ñùí³ÍùÇ ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ï³ñí³ ó³ÝÏ³ó³Í »Õ³Ý³ÏÇÝ ãå»ïù ¿
·»ñ³½³ÝóÇ 0.5 úÑÙÁ:
  6. ¾É»Ïïñ³ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ù³ë»ñÁ, áñáÝù ÝáñÙ³É íÇ×³ÏáõÙ ã»Ý ·ïÝíáõÙ
É³ñÙ³Ý ï³Ï, ÙÇ³óÝ»É ÑáÕ³ÏóÙ³Ý ë³ñùí³ÍùÇÝ:
 7.ÐáÕ³ÝóÇãÝ»ñÁ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇÝ ÙÇ³óÝ»É Ñ»ÕáõÛëÝ»ñáí, ÇëÏ Ù»ï³Õ³Ï³Ý
Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇÝ` »½ñ³Í³ÍÏ »é³ÏóáõÙáí:
 9. ÐáÕ³ÏóÙ³Ý ÏáÝïáõñÁ ÙÇ³óÝ»É ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ  ÑáÕ³ÏóÙ³Ý ÏáÝïáõñÇÝª ³Ù»Ý³ùÇãÁ
»ñÏáõ ï»ÕÇó:
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0.8Ïì ö´ê

110/0.8-0.8կՎ եկ-ի հողանցման համակարգ:
Մասնագիր

Էլեկտրատեխնիկական մաս
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քը a

b b

a

Հենարանի հիմքերի տեղադրում
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Հանգույց "1"

Թաց գրունտ

Ծանոթագրություն
Կլոր պողպատե հողակցիչների միացման ժամանակ զոդման
կարի երկարությունը պետք է լինի տրամագծի վեցապատիկից ոչ պակաս
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60

40
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ÑáÕ³ÏóÇãÝ»ñÇ
»ñÏ³ñáõÃÛáõÝÁ,
L, Ù
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  ·ñáõÝï
H=0.1 Ù

0.2

0.4
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0.8

14/19
28/38

84/114

56/76

4/9
8/18

24/25
16/35
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4/9

2/4.5

27/42
16/28

9/14
4.5/7

Հանգույց "1"
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ք

Ճառագայթային
հողակցիչ
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М16
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Անվանում

մե
կ 

հե
նա

կի
ն

Պնդօղակ

Տափօղակ
Հեղույս

Ձողիկ

1

1

1

 -

Պողպատի անվանացուցակ հենարանին հողակցիչի միացման համար

Մակնիշ Երկարությունը
մմ

Զանգվածը
կգ

Քանակը
հատ

Պետ.ստանդարտ
ГОСТ

Դ
ետ

ա
լն

եր
 հ

ող
ա

կց
իչ

նե
րի

մի
ա

ցմ
ա

ն 
հա

մա
ր

Չոր գրունտ Թաց գրունտ

H=1մ
(վարելահող) H=0.5մ H=1մ

(վարելահող) H=0.5մ

Ծանոթագրություն
1. Ճառագայթային հողակցիչների երկարությունը կախված ρ-ից բերված է աղյուսակում։
2. Ճառագայթային հողակցիչի տեղադրման խորությունը
       վարելահողում - 1մ
       ժայռային գրունտերում - 0.1 մ
       չոր գրունտում - 0.5 մ։
3. Գծագրի վրա հիմքերը ցույց են տրված պայմանական։

4

Ժայռային գրունտ

Խրամուղիների տեսակները

Չոր գրունտ

0.9 մ0.9 մ

      Հողային աշխատանքների ծավալները ճառագայթային
հողակցիչների տեադրման համար տարբեր գրունտներում

Ծանոթագրություն
1. Ճառագայթային հողակցիչների համար խրամուղիները փորվում են մոնտաժային խոփի
օգնությամբ։ Ժայռային գրունտներում, երբ հնարավոր չէ մոնտաժային խոփի օգտագործումը,
հողակցիչների համար խրամուղիների չափսերը տրված են սույն աղյուսակում։երկարությունը
կախված ρ-ից բերված է աղյուսակում։
2. Համարիչում տրված է խրամուղիների չափսերը և աշխատանքի ծավալները խրամուղին ձեռքով
փորելու դեպքում, իսկ հայտարարում՝ մեխանիզացված տարբերակով։

H

Էլեկտրատեխնիկական մաս
ԹերթՓուլ Թերթեր

18
Թվակ.
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«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ «ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» արևային ֆոտոէլեկտրոկայանի  110կՎ էլեկտրամատակարարում
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Նախագծեց Վ. ՉՕԼԱԳԵԱՆ

Կ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Ստորագ.
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Հիմքերի և մետաղական կոնստրուկցիաների մասնագիր

Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

10

²Ýí³ÝáõÙÁ

3.407.2-162. 3-1

3.407.2-162. 3-10

3.407.2-162. 1-40

3.407.2-162. 1-3

3.407.2-162. 1-46

3.407.2-162. 1-43

î Ç å ³ Û Ç Ý     · Í³ · ñ » ñ

¶Í³·ñÇ ÃÇíÁ Ì³ÝáÃáõÃ.

²Ýç³ïÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ,  Î³Ý·Ý³Ï  K-1

´³Å³ÝÇãÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, Î³Ý·Ý³Ï  K-2

Ðáë³ÝùÇ ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, Î³Ý·Ý³Ï  K-3

È³ñÙ³Ý ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ,  Î³Ý·Ý³Ï  K-4

Գերլարման սահմանափակիչի ï»Õ³¹ñáõÙ,  Î³Ý·Ý³Ï  K-5

Տրանսֆորմատորի տեղակայում: Կտրվածք 1-1, 2-2

Ասբեստացեմենտե միջանցիկ սալիկ11

12

13

14

15

Հիմք F-1 երկաթ-բետոնե մասնագիր

7

6
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5

4

2

1

NN

Óñòàíîâî÷íûé ÷åðòåæ ôóíäàìåíòîâ Ï-14 èç ïîäíîæíèêà

Óçåë (A, Á)

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ýëåìåíòîâ ÿ÷åéêîâîãî ïîðòàëà
ÏÑË-110ß2

Ïîðòàëû, îøèíîâêè. Óçåë 1

Ïîðòàëû, îøèíîâêè. Óçåë 4

Ïîðòàëû, îøèíîâêè. Óçëû 7 è 8

3.407.2-162. 1-48 Ïîðòàëû, îøèíîâêè. Óçëû 10 è 11

407-0-166.85
ÊÑÓ1-39,ëèñò 1,2

Óçåë óñòàíîâêè ñòàëüíûõ ýëåìåíòîâ íà îïîðå ÓÎ110-42 ïîä
îäíîïîëþñíîûé çàçåìëèòåëü ÇÎÍ-110Ì è ðàçðÿäíèêè
ÐÂÑ35+ÐÂÑ-15

407-03-458.87-ÊÑ
ëèñò 6

8

9
Øèííûå ìîñòû è ãèáêèå ñâÿçè 6-10êÂ ìåæäó
òðàíñôîðìàòîðàìè è ÇÐÓ.
Îïîðû ÎÃÑ-1--ÎÃÑ-4. Ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ ýëåìåíòîâ
äëÿ îïîðíîãî èçîëÿòîðà.

407-03-458.87-ÊÑ
ëèñò 7

10 Òî æå, Îïîðû ÎÃÑ-1--ÎÃÑ-4. Ñõåìû ðàñïîëîæåíèÿ
ýëåìåíòîâ Óçåë 1. Ñïåöèôèêàöèÿ

Տրանսֆորմատորի յուղահավաք հանգույց

Տրանսֆորմատորի փոսի յուղընդունիչ: Կտրվածք 3-3: Մասնագիր

16

17
Հանգույց 5Л
Մալուխային անցուղու լրացնող հատված L=1000մմ, b=500մմ

ÞØ-01

Յուղահավաք հոր և խողովակաշար

18

Հանգույց 2Л
Մալուխային անցուղու ուղիղ հատված b=500մմ

ÞØ-02 ...ÞØ-03

ÞØ-04

ÞØ-05

ÞØ-06

ÞØ-07

ÞØ-08

ÞØ-09

ÞØ-10

ÞØ-11

ÞØ-12

ÞØ-13

ÞØ-14

ÞØ-15

ÞØ-16

ÞØ-17

ÞØ-18

1
Շինարարական մաս

ԹերթՓուլ Թերթեր

25
Թվակ.
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«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ «ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ»  արևային ֆոտոէլեկտրոկայանի  110կՎ ԵԿ
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Ստորագ.
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«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ «ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ»  արևային ֆոտոէլեկտրոկայանի  110կՎ ԵԿ

Փոփ Անուն

Նախագծեց Վ. ՉՕԼԱԳԵԱՆ

Կ. ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ

Ստորագ.
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Հ. ԱՎԱԳՅԱՆԳԻ
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ïíÛ³ÉÝ»ñ

Ընդհանուր տվյալներ

Հիմք  F-1

ÞØ-19

ÞØ-20

ÞØ-21...ÞØ-22

ÞØ-23

ÞØ-24

ÞØ-25

Մալուխային անցուղու թեքում b=0.5մ

Գծային պորտալ ПС-110Я3: Տիպային գծագիր

Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

Հիմքերի տեղադրում

Ցանկապատի հատակագիծ: Մ 1:100

Ցանկապատ: տեսքեր "Ա-Ա"-"Գ-Գ"

19

20

21

22

23

Անվանումը

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն լրակազմի աշխատանքային գծագրերի հիմքը հանդիսանում է`
-Տեխնիկական պայմանները` N ՏՊ-110/0070-Հ-1, 20.12.2023թ. գրությամբ, տրված «Հայաստանի էլեկտրական

ցանցեր» ՓԲԸ կողմից; Ինժեներա-հետախուզական նյութերը շահագրգիռ կազմակերպությունների հետ
համաձայնությունները:

«ՍԱՄԷՆԵՐՋԻ» ՍՊԸ-ին պատկանող 5 ՄՎտ արևային ֆոտովոլտային կայանի էլեկտրամատակարարման
նպատակով նախագծով նախատեսվում է կառուցել 7 ՄՎԱ հզորության 110/0.8-0.8 կՎ լարման ենթակայա, որի 110կՎ
սարքավորումները տեղադրվում են հավաքովի մետաղական հենարանների վրա: Հենարաններն ամրացվում են F-1 մակնիշի
հիմքերի վրա: 0.8 կՎ սարքավորումները և ռելեական պաշտպանության ու սեփական կարիքների վահանները տեղադրվում
են ՓԲՍ-ի մասնաշենքում:

110 կՎ ենթակայանի շանթապաշտպանությունն ապահովվում է պորտալների վրա տեղադրված շանթարգելներով:
Նախագծով նախատեսվում է ԲԲՍ-ի բանվորական լուսավորություն։ Լուսավորության ցանցի լարումը 380/220Վ է

(ֆազա-զրո) և այն սնվում է փոփոխական հոսանքի սեփական կարիքների վահանից։
 Արտաքին լուսավորությունն իրականացվում է LED տիպի լուսարձակներով, որոնք ամրացվում են 110կՎ գծային

պորտալներին 6մ բարձրության վրա, մետաղական կոնտրուկցիաների միջոցով։
Ենթակայանում տեղադրվող սարքավորումների մոտ լուսավորվածությունը պետք է ապահովվի 10Լք։ Ենթակայանի

տարածքում մալուխները տեղադրվում են 0.7մ խորության վրա համաձայն ПУЭ 7 հրատարակչության 2.3.84 կետի։
Սարքավորումների տեղափոխման և տեղադրման նպատակով ենթակայանի տարածքում նախատեսվում է

ճանապարհ։ Ենթակայանի տարածքում նախատեսվում է կառուցել պահակակետ, իսկ ենթակայանի տարածքը փակել
ցանկապատով։

Նախատեսվում է մետաղական ցանկապատ 1.9մ բարձրությամբ, բաղկացած անկյունակներից շրջանակներով
ցանկապատ բլոկներից։
Կլիմայական պայմաններ
Ուսումնասիրվող տարածքի կլիմայական պայմանները բնութագրելիս վկայակոչվել են ՀՀ քաղաքաշինության
նախարարության ՀՀՇՆ II-01-2011 «Շինարարական կլիմայաբանություն» նորմատիվային փաստաթուղթը:
Համաձայն ՀՀՇՆ II-7-01-2011 նորմերի, քամու նորմատիվային առավելագույն արագությունը 25 տարվա կրկնելիությամբ
24մ/վրկ է (հաշվարկներում քամու նորմատիվային առավելագույն արագությունը ընդունված է 35մ/վրկ):

Օդի առավելագույն ջերմաստիճանը`   tmax=+330C
Օդի  միջին տարեկան ջերմաստիճանը` tմիջ  +50C
Նվազագույն ջերմաստիճանը՝                   tmin=-280C
Հաղորդալարերի վրա առաջացող մերկասառույցի պատի հաստությունը 20մմ է: Համաձայն տեխնիկական կանոնակարգի,
սառցակեղևի խտությունը ընդունված է 0.9գ/սմ3:
Գրունտների նկարագիր
ՕԳ-ի ուղեգծով կատարվել է ճարտարագիտաերկրաբանական հետազննություն-ներ, համաձայն երկրաբանական
եզրակացության.
ՕԳ-ի ուղեգծով առանձնացվել է գրունտների երեք շերտ: Ստորև բերվում է այդ շերտերի լիթոլոգիական նկարագրությունները
Շերտ 1-Հողաբուսական շերտ ավազակավի լցոնով: Գրունտն ըստ շահագործման դժվարրության համաձայն (96) I կարգ է։
Շերտ 2-Ավազակավեր շագանակագույն, թույլ և միջին խոնավ, պինդ թանձրությամբ, խճի ու խճավազի մինչև 15-20%
պարունակությամբ: Դելյուվիալ-պրոլյուվիալ առաջացումներ են: Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության`  համաձայն
ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (336) III կարգ է:
Շերտ 3-Ալյուվիալ-պրոլյուվիալ ծագման Ճալաքարակոպճային նստվածքներ ավա-զակավի, ավազի լցոնով 15-20%։
Բեկորային նյութը տարակազմ է, լավ  և   միջին հղկվածության։ Գրունտը ըստ շահագործման դժվարության` համաձայն
ՍՆԻՊ IV-5-82-ի (66) IV կարգ:
Ֆիզիկաերկրաբանական վտանգավոր երևույթները ինչպիսիք են կարստը, սողանքը, քարաթափությունը, փլուզումը
բացակայում են:
Ինժեներաերկրաբանական և հիդրոերկրաբանական պայմանները բարենպաստ են շինարարական աշխատանքներ
իրականացնելու համար:
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 882

 222

4032

Ստանդարտ  արտադրանք

Հեղույս М20x75 ГОСТ 7798-70*

Ընդհանուր

4

Մանեկ М20.5 ГОСТ 5915-70*

32

Տափօղակ  20H.65Г. ГОСТ
6402-70*

Տափօղակ 16Н.65Г.ГОСТ 6402-70*

16

32

Հեղույս М20x70 ГОСТ 7798-70* 12

2036

50
00

ТС-5

10

3.407.2-162.4- 5 км Շանթարգել ТС-5ТС-5  351

11
35

0

9000

ТС-3

ТС-15ТС-15

A

ըստ 4-ի

ТС-4

ТС-6

1

ТС-5

74
00

25
0

30
00

50
00

ТС-16ТС-16
ТС-16

39
50

ТС-6

30123.407.2-162.4- 9 км Կանգնակ ТС-16ТС-16

Հեղույս М16x55 ГОСТ 7798-70*

Մանեկ М16.5 ГОСТ 5915-70*

Տափօղակ  16 ГОСТ 11371-78*

Տափօղակ  20 ГОСТ 11371-78* 16

32

16

32

                          Ծանոթագրություն

1. Հանգույցներ 4, 7, 10 տես գծագրեր
N 3.407.2-162.1 - 43; - 46; -48:



4321 5

3

4

5

6

2

1

9

8

7

10

11

12

Ù3 32.03
V Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ 60Ù  Ù³Ï»ñ»ëáí ÷áëáñ³ÏáõÙ 0.5Ù
ËáñáõÃÛ³Ùµ, ¿ùëÏ³í³ïáñáí,  0,65Ù   Í³í³ÉÇ ß»ñ»÷áí,
Ã³÷áÝ³ÏáõÛï

2

Ù3

3Ù

Ù2

3Ù
2Ù

25ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ý Ïáå×³í³½³ß»ñïÇ å³ïñ³ëïáõÙ

ÜáõÛÝÁ, Ë×³ß»ñïÇ å³ïñ³ëïáõÙ

3ëÙ  Ñ³ëïáõÃÛ³Ý ó»Ù»Ýï» »ñ»ë³ëí³Õ

îñ³ÝëýáñÙ³ïáñÇ ÷áëÇ ÉóÝáõÙ Ù³Õ³Í ¨ 30-50ÙÙ
ýñ³ÏóÇ³ÛÇ Éí³ó³Í Ë×áí, 25ëÙ ß»ñïáí

3.5

3.5

60.0

15.0
60.0

0.93Ù
10ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ý ÙáÝáÉÇï µ»ïáÝÇ ß»ñïÇ
å³ïñ³ëïáõÙ "M-200" Ù³ÏÝÇßÇ µ»ïáÝÇó

2.  îñ³ÝëýáñÙ³ïáñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ

Ù3 1.0

1.9ï
Ù3 0.75

2630.029Ù   Í³í³Éáí, 0.073ï ù³ßáí  ÓÁÊ-5  Ù³ÏÝÇßÇ »/µ
ë³ÉÇÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ

Ñ³ï

10ëÙ ß»ñïáí ÛáõÕÁÝ¹áõÝÇãÇ ÷áëÇ µ»ïáÝ³å³ïáõÙ
(M-"200" µ»ïáÝ) ÏáÕ³å³ïÙ³Ý ÙÇçáóáí

4.53Ùîñ³ÝëýáñÙ³ïáñÇ ÷áëÇ ßáõñçÁ ³í³½» ë³Éí³ÍùÇ
å³ïñ³ëïáõÙ

Ô150 ïñ³Ù³·Íáí Í³ÏáïÏ»Ý Ù»ï³Õ³Ï³Ý
ËáÕáí³ÏÇ ï»Õ³¹ñáõÙ, L=2Ù

Ï· 30.2

210.0Ï·Ø»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ý»ñÏáõÙ, 2³Ý·³Ù

3Ù 1.8

2Ù 9.0

Ù3 1.76
230.88Ù   Í³í³Éáí, 2.9ï ù³ßáí  ÍÑÏ-1 Ù³ÏÝÇßÇ »/µ

ë³É»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ

Ñ³ï

5.8ï

ÚáõÕÁÝ¹áõÝÇãÇ Í³ÍÏáõÙ    75x5 ³ÝÏÛáõÝ³ÏÇó ¨ ö6
Ù»ï³Õ³Ï³Ý ó³ÝóÇó å³ïñ³ëï³Í ßñç³Ý³Ïáí Ï· 60.0

Ï· 4.0
75x5
É³ñ ö6

è»ÉëÇ ¨ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ
ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñÇ ï³Ï

ï 0.5

13

14

15

2Ù 85.0

Ù3III Ï³ñ·Ç ³í»Éáñ¹ ÑáÕÇ ï»Õ³÷áËáõÙ Ó»éÝ³ë³ÛÉ³Ïáí
¨ Í³ÍÏáõÙ ·áñÍáÕ Ù³ÉáõË³ÛÇÝ ³ÝóáõÕÇÝ ß»ñï-ß»ñï
ïá÷³ÝáõÙáí, çñ»Éáí

39.0

3. Ø³ÉáõË³ÛÇÝ Ëñ³ÙáõÕÇ

4321 5

3

4

5

6

2

1

9

8

7

1. 110Ïì ´´ê

10

11

12

13

15

16

68,0
7,0

80,0
VI Ï³ñ·Ç µÝ³ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ ÷áëáñ³ÏáõÙ ÙÇÝã¨ 6Ù²  Ù³Ï»ñ»ëáí 3.1Ù
ËáñáõÃÛ³Ùµ Ï-14 Ù³ÏÝÇßÇ »/µ ÑÇÙù»ñÇ ï³Ï ¿ùëÏ³í³ïáñáí,
Ñ³ñí³Í³Ñ³ï Ùáõñ×áí ç³ñ¹áõÙáí , Ã³÷áÝ³ÏáõÛï

10ëÙ  ß»ñïáí Ë×³ù³ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ  »/µ   ÑÇÙù»ñÇ ï³Ï

Ñ³ï

145,0ÐáÕÇ »ïÉÇóù ß»ñï-ß»ñï ïá÷³ÝáõÙáí, çñ»Éáí

2
4.72

Ñ³ï2036Ï· ù³ßáí  ÏÑ-110ß2 Ù³ÏÝÇßÇ »ñÏ³ÃÛ³  ·Í³ÛÇÝ
åáñï³ÉÇ ï»Õ³¹ñáõÙ ï

17

ÜáõÛÝÁ, F-1 և  F-2 ÑÇÙùÇ ï³Ï 4Ù²  Ù³Ï»ñ»ëáí, 1.5Ù ËáñáõÃÛ³Ùµ 96,0

4,0
Ñ³ï 41.0Ù³   Í³í³Éáí, Ï-14 Ù³ÏÝÇßÇ »/µ ÑÇÙù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ

²Ýç³ïÇãÝ»ñÇ Ð³í³ùáíÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ
ï»Õ³¹ñáõÙ º/´ ÑÇÙù»ñÇ íñ³

²í»Éáñ¹ ÑáÕÇ ï»Õ³÷áËáõÙ Ó»éÝ³ë³ÛÉ³Ïáí 30Ù 50

ïØ»ï³Õ³Ï³Ý ÏáÝëïñáõÏóÇ³Ý»ñÇ Ý»ñÏáõÙ, 2³Ý·³Ù 20.0

²Ýí³ÝáõÙÁ
â³÷Ù³Ý
 ÙÇ³íáñÁNN ø³Ý³ÏÁ Ì³ÝáÃáõÃÛáõÝ

18

19

Ù³

4 ï»Õ

13 ï»Õ

15,6
Ñ³ï 13

Ù³

Ù³
Ù²

Ù³

Ù³

Ù³

Ù³

1.2Ù³   Í³í³Éáí F-1 Ù³ÏÝÇßÇ »/µ ÑÇÙù»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ

Ñ³ï
0,285ï
1

´³Å³ÝÇãÝ»ñÇ Ð³í³ùáíÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ
ï»Õ³¹ñáõÙ º/´ ÑÇÙù»ñÇ íñ³

Ñ³ï
0,62ï
2

Ñ³ï
0,291ï
1

Ñ³ï
0,291ï
1

Ðáë³ÝùÇ ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñÇ Ð³í³ùáíÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý
Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ º/´ ÑÇÙù»ñÇ íñ³

È³ñÙ³Ý ïñ³ÝëýáñÙ³ïáñÇ Ð³í³ùáíÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý
Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ º/´ ÑÇÙù»ñÇ íñ³

¶»ñÉ³ñÙ³Ý ³ñ·»É³÷³ÏÇãÇ Ð³í³ùáíÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý
Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ º/´ ÑÇÙù»ñÇ íñ³

Ñ³ï 1 ÙÇ³ý³½  ÐáÕ³ÏóÇãÇ (ÇÎÍ-110)
Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ º/´ ÑÇÙù»ñÇ íñ³

Ñ³ï 210Ïí-Ç Ñ»Ý³ñ³Ý³ÛÇÝ Ù»ÏáõëÇãÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý
Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ º/´ ÑÇÙù»ñÇ íñ³

20

21

0,3Ù³   Í³í³Éáí УСО-1 Ù³ÏÝÇßÇ »/µ ï³å³ëïÝ»ñÇ
ï»Õ³¹ñáõÙ 1,2

Ñ³ï 4
Ù³

ï

0,350ï

0,4ï

0,396
1

50/200Ù³/Ù²V Ï³ñ·Ç ³í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕáí  Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óáõÙ
µáõÉ¹á½»ñáí

²í»Éáñ¹ µÝ³ÑáÕÇ µ»éÝáõÙ ÇÝùÝ³Ã³÷ÇÝ
¿ùëÏ³í³ïáñáí ¨ ï»Õ³÷áËáõÙ 5ÏÙ

50.0Ù³

0,47Ù³   Í³í³Éáí УСО-1 Ù³ÏÝÇßÇ »/µ ï³å³ëïÝ»ñÇ
ï»Õ³¹ñáõÙ 0,47

Ñ³ï 1
Ù³

3

4

5

6

2

1 5.0IV Ï³ñ·Ç ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí, 0,25Ù³   Í³í³ÉÇ
ß»ñ»÷áí, Ã³÷áÝ

Ù3 5.0ÐáÕÇ »ïÉÇóù ß»ñï-ß»ñï ïá÷³ÝáõÙáí, çñ»Éáí

0.07Ù³   Í³í³Éáí, 0.175ï ù³ßáí  Л20.5 3.407.1-157  Ù³ÏÝÇßÇ
»/µ վաքի  ï»Õ³¹ñáõÙ

14
Ù 3 0.98
Ñ³ï

0.03Ù³   Í³í³Éáí,0,075ï ù³ßáí  П10.5 3.407.1-157 Ù³ÏÝÇßÇ
»/µ ծածկի սալի  ï»Õ³¹ñáõÙ

28
Ù 3 0.84
Ñ³ï

0.01Ù³   Í³í³Éáí,0,02ï ù³ßáí  Б5 3.407.1-157 Ù³ÏÝÇßÇ »/µ
չորսվակի  ï»Õ³¹ñáõÙ

16
Ù 3 0.16
Ñ³ï

Ù3Մալուխային խրամուղու հատվածների µ»ïáÝ³å³ïáõÙ
(M-"200" µ»ïáÝ) ÏáÕ³å³ïÙ³Ý ÙÇçáóáí 1.0

ÊáñáõÃÛáõÝÁ
1Ù ¨ 0.5Ù
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3 13.0Ù

2

4

3

1

51 2 3 4 6

Ù 3.03

3 6,7Ù

IV.  ò³ÝÏ³å³ï

0.4Ù É³ÛÝáõÃÛ³Ý, 0.5Ù ËáñáõÃÛ³Ý IV Ï³ñ·Ç ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ
Ëñ³ÙáõÕáõÙ, Ó»éùáí

ÐáÕÇ »ïÉóÝáõÙ ß»ñï-ß»ñï ïá÷³ÝáõÙáí, çñ»Éáí, Ó»éùáí

20ëÙ Ñ³ëïáõÃÛ³Ý µ»ïáÝ» »ñÇ½³å³ïáõÙ M-"200"
µ»ïáÝáí ÏáÕ³å³ïÙ³Ý ë³ñùí³Íùáí

10.0²í»Éáñ¹  Ã³÷áÝÇ ï»Õ³÷áËáõÙ å³ï·³ñ³Ïáí  20Ù Ù 3

7

6

5
Ñ³ï 28

68.0Ù
Ï· 561,0

8

9

Ù
Ï·

134,4
295,0

2
2

50

ï 2.0

2.6Ù »ñÏ³ñáõÃÛ³Ý, 88.5ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí åáÕå³ï»
Ï³Ý·Ý³ÏÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñáõÙ »ñÇ½³å³ïÙ³Ý µ»ïáÝÇ Ù»ç

1.8Ù µ³ñÓñáõÃÛ³Ý å³ñëåÇ ë»ÏóÇ³Ý»ñÇ, ¹³ñå³ëÇ ¨ ¹éÝ³ÏÇ
å³ïñ³ëïáõÙ 50x50x5 ³ÝÏÛáõÝ³ñ¹Çó ¨ ï»Õ³¹ñáõÙ

Ï· 972,0

Ø»ï³Õ³Ï³Ý ó³Ýó, 1Ù   -2,2Ï·

Ø»ï³Õ³Ï³Ý  Çñ»ñ

ò³ÝÏ³å³ïÇ Ý»ñÏáõÙ ÛáõÕ³Ý»ñÏáí, 2 ³Ý·³Ù

Ï·

Ù 2.03

3 2.0Ù

7

2

6

5

4

3

1

350Ï·

5.03Ù

153Ù

Ù 0.48
4.842Ù

3

Ù3 10.0

8
ï 2.0

1.0

9 1
50.0Ï·

4. ÚáõÕÁÝ¹áõÝÇã µ³ù ¨ ËáÕáí³Ï³ß³ñ

IV Ï³ñ·Ç ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ ÷áëáñ³ÏáõÙ Ó»éùáí, Ã³÷áÝ

ÐáÕÇ »ïÉóÝáõÙ ïá÷³ÝáõÙáí, Ó»éùáí

200ÙÙ ïñ³Ù³·Íáí åáÕå³ï» çñÙáõÕ³ÛÇÝ ËáÕáí³ÏÇ
ï»Õ³¹ñáõÙ  18m

IV Ï³ñ·Ç ÑáÕÇ Ùß³ÏáõÙ ¿ùëÏ³í³ïáñáí, 0,65Ù³     Í³í³ÉÇ
ß»ñ»÷áí, 2.5x2.5Ù   ÷áëáñ³ÏáõÙ, Ã³÷áÝ

ÐáÕÇ »ïÉóÝáõÙ ïá÷³ÝáõÙáí, Ó»éùáí

ÐáÕÇ ³í»ÉóáõÏÇ ï»Õ³÷áËáõÙ å³ï·³ñ³Ïáí 20Ù

10ëÙ  ß»ñïáí Ë×³ù³ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý µ³ùÇ
ï³Ï

Ø»ï³Õ³Ï³Ý µ³ùÇ å³ïñ³ëïáõÙ 2.5x2.5x1.5 ã³÷ë»ñÇ, 8ÙÙ
Ñ³ëïáõÃÛ³Ý åáÕå³ï» ÃÇÃ»ÕÇó

70ëÙ  ïñ³Ù³·Íáí ÏáÛáõÕáõ ãáõ·áõÝ» ¹Çï³ÝóùÇ ï»Õ³¹ñáõÙ

Ñ³ï

Ñ³ï
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 Ծանոթագրություն
1. Հիմքերի տակ նախատեսված է  100մմ խճի նախապատրաստական շերտ:
2. Հետլիցքը պետք է կատարվի տոփանումով 20սմ շերտերով:
3.Փոսորակների թեքությունները ժայռային գրունտում ընդունված են  1:0.1
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